
令和4(2022)年度 産業廃棄物処理施設維持管理状況

【埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量（ｔ）】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計

1.63 1.52 0.26 1.43 0 0 0.21 10.1 0.39 5.09 1.99 0.59 23.22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.85 0 0 2.85

8.27 2.14 0 0 0 0 0 3.19 0 0 29.9 4.77 48.25

0 0 0 23.6 0 0 0 0 0 0 0.27 0 23.89

0 0 10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.13

14.2 35.8 8.21 4.88 7.3 9.13 10.2 23.6 11.1 19.4 23.5 10.8 178.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.54

30.7 39.5 18.6 29.9 7.3 9.13 10.4 36.9 11.5 27.3 55.6 16.1

【施設の点検】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

25 21 18 16 23 18 16 18 16 20 17 22

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

25 21 18 16 23 18 16 18 16 20 17 22

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

25 21 18 16 23 18 16 18 16 20 17 22

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

【展開検査】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

13 21 13 17 8 8 14 37 14 21 42 11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

【浸透水のBOD検査結果】

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

25 21 22 翌12 23 22 21 22 22 25 21 19

3.6 6.4 2.8 4.5 4.2 6.6 4.9 5.6 6.5 7.3 6.9 7.0

【残余容量】

4,180 ㎥残余容積

【追記】

異常があった日

採取日

測定結果が得られた日

測定結果（mg/ℓ）

測定年月日 12月22日

掲示板
点検日

異常の有無

実施回数

異常があった回数

堰堤
点検日

異常の有無

廃プラスチック類

がれき類

計

種類

廃プラスチック類

金属くず

がれき類

ゴムくず

擁壁
点検日

異常の有無



【省令25項目水質検査結果】

項目

0.003 mg/ℓ

0.01 mg/ℓ

0.05 mg/ℓ

0.01 mg/ℓ

0.0005 mg/ℓ

0.02 mg/ℓ

0.002 mg/ℓ

0.002 mg/ℓ

0.004 mg/ℓ

0.1 mg/ℓ

0.04 mg/ℓ

1 mg/ℓ

0.006 mg/ℓ

0.01 mg/ℓ

0.01 mg/ℓ

0.002 mg/ℓ

0.006 mg/ℓ

0.003 mg/ℓ

0.02 mg/ℓ

0.01 mg/ℓ

0.01 mg/ℓ

0.05 mg/ℓ1.4-ジオキサン 0.005未満 0.005未満 0.005未満

ベンゼン 0.001未満 0.001未満 0.001未満

セレン 0.002未満 0.002未満 0.002未満

シマジン 0.0003未満 0.0003未満 0.0003未満

チオベンカルプ 0.002未満 0.002未満 0.002未満

1.3-ジクロロプロペン 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

チラウム 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

トリクロロエチレン 0.001未満 0.001未満 0.001未満

テトラクロロエチレン 0.0005未満 0.0005未満 0.0006

1.1.1-トリクロロエタン 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

1.1.2-トリクロロエタン 0.0006未満 0.0006未満 0.0006未満

1.1-ジクロロエチレン 0.01未満 0.01未満 0.01未満

1.2-ジクロロエチレン 0.004未満 0.004未満 0.004未満

クロロエチレン 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

1.2-ジクロロエタン 0.0004未満 0.0004未満 0.0004未満

ジクロロメタン 0.002未満 0.002未満 0.002未満

四塩化水素 0.0002未満 0.0002未満 0.0002未満

アルキル水銀 検出されないこと 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

ヒ素 0.005未満 0.005未満 0.005未満

総水銀 0.0005未満 0.0005未満 0.0005未満

鉛 0.005未満 0.005未満 0.005未満

六価クロム 0.01未満 0.01未満 0.01未満

基準値

カドミウム 0.0003未満 0.0003未満 0.0009

シアン 検出されないこと 0.01未満 0.01未満 0.01未満

測定結果が得られた日 5月12日 5月12日 5月12日

異常の有無 無 無 無

試料名 観測井戸1号 観測井戸3号 採水設備1号


